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Članak 2.

Ovu Metodologiju dužni su primjenjivati:

– operator distribucijskog sustava i operator transportnog su-
stava (u daljnjem tekstu: operator sustava),

– investitor priključka i

– ovlašteni izvođač priključka.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja 
utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija 
energetskih djelatnosti i tržište plina, područje prostornog uređe-
nja, gradnje i građevnih proizvoda, kao i propisima donesenim na 
temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove 
Metodologije imaju sljedeće značenje:

1. regulacijska godina t – razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
svake kalendarske godine unutar regulacijskog razdoblja,

2. regulacijska godina T – prva godina regulacijskog razdoblja,

3. regulacijsko razdoblje – višegodišnje razdoblje za koje se 
utvrđuje naknada za priključenje.

II. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

(1) Regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja u regulacijskoj 
godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+n-1, gdje 
je n broj godina u regulacijskom razdoblju.

(2) Trajanje regulacijskog razdoblja je pet godina.

Članak 5.

(1) Kategorije priključaka na distribucijski sustav su:

Nakon izvršenog pregleda odrediti sadržaj 
ambulantnog liječenja. Za sve dijagnostičke 
procedure koje indicira a sastavni su dio liječenja 
vezan uz uputnu dijagnozu, kao i za sve kontrolne 
preglede tijekom ambulantnog liječenja, dužan je 
izdati interne uputnice. Nakon završnog kontrolnog 
pregleda zaključuje ambulantno liječenje a daljnju 
skrb preuzima izabrani doktor primarne zdravstvene 
zaštite . U završnom nalazu bolnički liječnik izdaje 
izvješće o provedenom liječenju te preporuku o 
daljnjem algoritmu kontrola a kod uvođenja terapije 
koristi se generičkim nazivljem ljekova gdje god je to 
moguće.
Hospitalizacijom prekinuto liječenje onkoloških, 
transplantiranih i dijaliziranih bolesnika temeljem 
uputnice D1 i D2 nastavlja se na uputnicu kojom je 
započeto liječenje. Liječenje u dnevnoj bolnici 
podrazumjeva potpunu skrb o osiguranoj osobi do 
završetka liječenja.

Uputnica - najviše 365 
kalendarskih dana od 
dana prve realizacije. 
Psihijatrijska dnevna 
bolnica  - uputnica 
najviše 90 kalendarskih 
dana.

Jednodnevna kirurgija, liječenje kojem može 
prethoditi ili iz kojeg može proizići dijagnostika, a 
koje je u pravilu u trajanju dužem od 6 i kraćem od 
24 sata)

Primjeri: hemodijaliza, kemoterapija, psihijatrijska 
dnevna bolnica, operacija katarakte, operacije hernije, 
operacija  proširenih vena, karpalnog tunela, liječenje 
krvnim pripravcima, i sl.

365 OD 
REALIZACIJE

365 OD 
REALIZACIJE 
(PSIH. D.B.
90)

Najviše 365 
kalendarskih dana od 
dana prve realizacije 
(izvršenog postupka)

Ambulantno liječenje

Mala kirurgija, višednevno ili ponavljajuće liječenje 
prema unaprijed određenoj proceduri u pravilu u 
trajanju kraćem od 6 sati, te aplikacija 
ponavljajuće terapije kroz duže razdoblje)

Primjeri: uklanjanje patoloških kožnih promjena, 
fizikalna terapija, mjesečna aplikacija lijekova s bolničke 
liste, upale rožnice, fototerapija i sl.

D2 Dnevna bolnica

Izdati mišljenje  o radnoj 
sposobnosti osiguranika 
osim u slučaju izričitog 
traženja izabranog 
doktora primarne 
zdravstvene zaštite ; 
Izdati interne uputnice za 
daljnje obrade (nakon 
završenog ambulantnog 
liječenja);
Izdati interne uputnice za 
kontrolne preglede (nakon 
završenog ambulantnog 
liječenja)

30 DANA

30 DANA

D
Ambulantno 
liječenje  

D1

«.

Članak 2.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2014. godine.
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Zagreb, 29. svibnja 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik dr. med., v. r.

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

 1440 
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji 

energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 
88. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13 
i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici 
Upravnog vijeća održanoj 18. lipnja 2014. donijela

M E TOD OLO G I J U
UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE 

NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI 
SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG 

KAPACITETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje 
na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključ-
nog kapaciteta (u daljnjem tekstu: Metodologija) određuju se:

– kategorije priključaka na plinski distribucijski ili transportni 
sustav,

– grupe složenosti radova,

– način, elementi i kriteriji za izračun naknade za priključenje 
na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključ-
nog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje),

– postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno pro-
mjenu iznosa naknade za priključenje,

– donošenje, objava i primjena naknade za priključenje.

(2) Prilozi 1. do 3. sastavni su dio ove Metodologije.
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1. TROŠAK ZA STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U 
DISTRIBUCIJSKOM ILI TRANSPORTNOM SUSTAVU

Trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom sustavu

Članak 8.

(1) Trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucij-
skom sustavu utvrđuje se zasebno za svakog investitora priključka, 
prema sljedećoj formuli:

 

gdje je:

TSUR
IP

–  trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribu-
cijskom sustavu [kn],

PKR
IP

–  priključni kapacitet građevine koja se priključuje na 
distribucijski sustav, utvrđen energetskim uvjetima 
[kWh/h],

JTR
Ki

–  jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta 
u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za 
pripadajuću kategoriju priključka i [kn/kWh/h],

FTR
Ki

–  fi ksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za 
pripadajuću kategoriju priključka i, koji na zahtjev ope-
ratora distribucijskog sustava s regulatornim računom 
određuje Agencija u iznosu koji ne može biti veći od 
iznosa utvrđenog prema tablici iz Priloga 1. ove Meto-
dologije [kn].

(2) Za svaku od kategorija priključaka iz članka 5. stavka 1. ove 
Metodologije jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta 
u distribucijskom sustavu utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

 

gdje je: 

 –  jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za pri-
padajuću kategoriju priključka i [kn/kWh/h],

JTR –  jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom sustavu pojedinog operatora distribucij-
skog sustava s regulatornim računom [kn/kWh/h],

kR
kp

–  koefi cijent kategorije priključka za redovno stvaranje teh-
ničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko 
razdoblje i za pripadajuću kategoriju priključka i, koji na 
zahtjev operatora distribucijskog sustava s regulatornim 
računom određuje Agencija u iznosu koji ne može biti 
veći od iznosa utvrđenog prema tablici iz Priloga 1. ove 
Metodologije.

(3) Za svakog operatora distribucijskog sustava s regulatornim 
računom jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom sustavu utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

 

– Kategorija I – priključak građevine s priključnim kapacitetom 
utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu manjem ili jednakom 100 
kWh/h,

– Kategorija II – priključak građevine s priključnim kapaci-
tetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 100 
kWh/h, a manjem ili jednakom 400 kWh/h,

– Kategorija III – priključak građevine s priključnim kapa-
citetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 400 
kWh/h, a manjem ili jednakom 4.000 kWh/h i

– Kategorija IV – priključak građevine s priključnim kapaci-
tetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 4.000 
kWh/h.

(2) Kategorije priključaka na transportni sustav su:

– Kategorija I – priključak građevine s priključnim kapacite-
tom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu manjem ili jednakom 
40.000 kWh/h,

– Kategorija II – priključak građevine s priključnim kapaci-
tetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 40.000 
kWh/h, a manjem ili jednakom 200.000 kWh/h,

– Kategorija III – priključak građevine s priključnim kapaci-
tetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 200.000 
kWh/h.

Članak 6.

Pripremno-završni radovi razvrstavaju se u sljedeće grupe slo-
ženosti radova:

– Grupa 1 – administrativni poslovi,

– Grupa 2 – povezivanje na distribucijski ili transportni sustav 
i punjenje priključka plinom,

– Grupa 3 – utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje 
ispravnosti i nepropusnosti priključka, utvrđivanje da je uspješno 
izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom, te utvrđi-
vanje da je izvršeno snimanje izvedenog stanja priključka,

– Grupa 4 –  provjera usklađenosti građenja priključka s glav-
nim projektom.

III. METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE

Članak 7.

(1) Naknada za priključenje sastoji se od:

– troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucij-
skom ili transportnom sustavu i

– troška izvedbe priključka na distribucijski ili transportni su-
stav.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za priključe-
nje na distribucijski sustav kojim upravlja operator distribucijskog 
sustava za kojeg je uspostavljen ili se uspostavlja regulatorni račun 
sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distri-
buciju plina (u daljnjem tekstu: operator distribucijskog sustava s 
regulatornim računom), sastoji se od:

– troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucij-
skom sustavu ili troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom sustavu i

– troška izvedbe priključka na distribucijski sustav.

(3) Naknadu za priključenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužan 
je platiti investitor priključka.
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stava, dok se elementi za utvrđivanje troška za izvanredno stvaranje 
tehničkih uvjeta u transportnom sustavu utvrđuju elaboratom pro-
pisanim odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(2) Trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta jednak je 
trošku gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava 
koji je utvrđen elaboratom iz stavka 1. ovoga članka, a sastoji se od 
sljedećih troškova:

– troška izrade projektne dokumentacije,

– troška ishođenja potrebnih dozvola prema odredbama po-
sebnih zakona,

– troška rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i

– troška nabave potrebnog materijala i opreme, te izvođenja 
strojarskih, elektro, građevinskih, geodetskih i ostalih pripadajućih 
radova.

Članak 10.

Jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta utvr-
đuje se zasebno za svaku gradnju novih dijelova distribucijskog ili 
transportnog sustava prema sljedećoj formuli:

 

gdje je:

JTI –  jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta 
[kn/kWh/h],

TSUI –  trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [kn] i

PKI
uk

 –  procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvan-
rednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a utvrđen je elabora-
tom iz članka 9. stavka 1. ove Metodologije [kWh/h].

Članak 11.

Dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta utvrđuje se 
zasebno za svakog od zainteresiranih investitora priključka prema 
sljedećoj formuli:

 

gdje je:

DTSUI
IP

–  dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji 
plaća zainteresirani investitor priključka [kn],

PKI
IP

–  dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energet-
skim uvjetima, koji nastaje izvanrednim stvaranjem 
tehničkih uvjeta, a koji fi nancira zainteresirani investi-
tor priključka [kWh/h],

JTI –  jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvje-
ta [kn/kWh/h].

Članak 12.

(1) Operator sustava može o vlastitom trošku fi nancirati dio 
ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem 
tehničkih uvjeta ukoliko ocijeni da je ulaganje opravdano.

(2) Operator sustava trošak iz stavka 1. ovoga članka naplaću-
je budućim investitorima priključka, koji će preuzeti dio ukupnog 
priključnog kapaciteta nastalog izvanrednim stvaranjem tehničkih 
uvjeta koji fi nancira operator sustava, kod obračuna naknade za pri-
ključenje u dijelu troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom ili transportnom sustavu.

gdje je:

JTR –  jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom sustavu pojedinog operatora distribucij-
skog sustava s regulatornim računom [kn/kWh/h],

CAP
IP

–  suma planirane amortizacije i planiranog prinosa od 
reguliranih sredstava koji su sastavni dio nerevidiranih 
prihoda utvrđenih za preostale godine razdoblja za koje je 
uspostavljen regulatorni račun, u dijelu koji se fi nancira 
iz naknade za priključenje [kn],

B
IPKi

–  planirani broj priključaka pojedine kategorije priključka i 
u preostalim godinama razdoblja za koje je tom operato-
ru distribucijskog sustava uspostavljen regulatorni račun,

FTR
Ki

–  fi ksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u dis-
tribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za pripa-
dajuću kategoriju priključka i, koji na zahtjev operatora 
distribucijskog sustava s regulatornim računom određuje 
Agencija u iznosu koji ne može biti veći od iznosa utvr-
đenog prema tablici iz Priloga 1. ove Metodologije [kn],

PKR
uk

–  planirani ukupni priključni kapacitet svih investitora 
priključka koje operator distribucijskog sustava planira 
priključiti na distribucijski sustav u preostalim godinama 
razdoblja za koje je tom operatoru distribucijskog sustava 
uspostavljen regulatorni račun [kWh/h],

m –  broj kategorija priključka iz članka 5. stavka 1. ove Me-
todologije.

(4) Za svakog operatora distribucijskog sustava s regulatornim 
računom suma planirane amortizacije i planiranog prinosa od regu-
liranih sredstava, u dijelu koji se fi nancira iz naknade za priključe-
nje, utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

 

gdje je:

CAP
IP

–  suma planirane amortizacije i planiranog prinosa od 
reguliranih sredstava koji su sastavni dio nerevidiranih 
prihoda utvrđenih za preostale godine razdoblja za koje 
je uspostavljen regulatorni račun, koja se fi nancira iz na-
knade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje 
tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu [kn],

CAP –  suma planirane amortizacije i planiranog prinosa od regu-
liranih sredstava koji su sastavni dio nerevidiranih prihoda 
utvrđenih za preostale godine razdoblja za koje je uspo-
stavljen regulatorni račun sukladno Metodologiji utvrđiva-
nja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina [kn],

U
IP

–  udio sume planirane amortizacije i planiranog prinosa 
od reguliranih sredstava koji se fi nancira iz naknade za 
priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehnič-
kih uvjeta u distribucijskom sustavu, a koji na zahtjev 
operatora distribucijskog sustava s regulatornim raču-
nom određuje Agencija u iznosu koji ne može biti veći 
od 10% [%].

Trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom ili transportnom sustavu

Članak 9.

(1) Elementi za utvrđivanje troška za izvanredno stvaranje 
tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuju se elaboratom 
propisanim odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog su-
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Članak 14.

(1) Ukoliko operator sustava iz članka 12. ove Metodologije 
ocijeni da ulaganje nije opravdano, elaboratom iz članka 9. stav-
ka 1. ove Metodologije potrebno je planirati gradnju novih dijelova 
distribucijskog ili transportnog sustava tako da ukupni priključni 
kapacitet omogućava priključenje samo onih građevina čiji su inve-
stitori priključka zainteresirani za fi nanciranje gradnje novih dijelo-
va distribucijskog ili transportnog sustava.

(2) Ukoliko je zbog tehničkih ograničenja procijenjeni ukupni 
priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih 
uvjeta veći od ukupnog priključnog kapaciteta utvrđenog energet-
skim uvjetima za sve zainteresirane investitore priključka, procije-
njeni ukupni priključni kapacitet se dijeli na zainteresirane investi-
tore priključka proporcionalno priključnom kapacitetu utvrđenom 
energetskim uvjetima za svakog od zainteresiranih investitora pri-
ključka.

(3) Ukoliko se investitor priključka priključuje na distribucijski 
ili transportni sustav na mjestu na kojem će koristiti sav ili dio pre-
ostalog priključnog kapaciteta nastao zbog tehničkih ograničenja iz 
stavka 2. ovoga članka, operator sustava dužan je obračunati mu pri-
padajući dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta primje-
njujući odredbe članka 13. ove Metodologije na odgovarajući način.

2. TROŠAK IZVEDBE PRIKLJUČKA NA DISTRIBUCIJSKI 
ILI TRANSPORTNI SUSTAV

Članak 15.

Trošak izvedbe priključka na distribucijski ili transportni sustav 
sastoji se od:

– troška pripremno-završnih radova i

– troška građenja priključka.

Članak 16.

Trošak pripremno-završnih radova određuje se za regulacijsko 
razdoblje zasebno za priključenje na distribucijski sustav i zasebno 
za priključenje na transportni sustav, a ovisi o kategoriji priključka 
i grupi složenosti radova.

Članak 17.

Za svaku od kategorija priključaka iz članka 5. stavka 1. i 2. 
ove Metodologije trošak pripremno-završnih radova za regulacijsko 
razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

 

gdje je:

TPZ –  trošak pripremno-završnih radova za pojedinu kategoriju 
priključka [kn],

TGj –  trošak prip remno-završnih radova za grupu složenosti rado-
va j [kn],

s –  broj grupa složenosti radova iz članka 6. ove Metodologije.

Članak 18.

(1) Za svaku od grupa složenosti radova iz članka 6. ove Meto-
dologije trošak pripremno-završnih radova za regulacijsko razdoblje 
utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

TG = B
rs
 × JC

rs

(3) Dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanred-
nim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji fi nancira operator sustava, 
utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

 

gdje je:

PKI
OS

–  dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanred-
nim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji fi nancira operator 
sustava [kWh/h],

PKI
uk

–  procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvan-
rednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a utvrđen je elabo-
ratom iz članka 9. stavka 1. ove Metodologije [kWh/h],

PKI
IP

–  dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energetskim 
uvjetima, koji  nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih 
uvjeta, a koji fi nancira zainteresirani  investitor priključka 
[kWh/h] i

n – planirani broj zainteresiranih investitora priključka.

(4) Dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji fi -
nancira operator sustava utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

DTSUI
OS

 = PKI
OS

 × JTI

gdje je:

DTSUI
OS

–  dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji 
fi nancira operator sustava [kn],

PKI
OS

–  dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvan-
rednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji fi nancira 
operator sustava [kWh/h],

JTI –  jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih 
uvjeta [kn/kWh/h].

Članak 13.

(1) Ukoliko se investitor priključka priključuje na distribucij-
ski ili transportni sustav na mjestu na kojem će koristiti sav ili dio 
preostalog priključnog kapaciteta nastalog izvanrednim stvaranjem 
tehničkih uvjeta koje je fi nancirao operator sustava, operator sustava 
dužan je obračunati mu pripadajući dio troška za izvanredno stva-
ranje tehničkih uvjeta.

(2) Pripadajući dio troška iz stavka 1. ovoga članka obračunava 
se u naknadi za priključenje, prema sljedećoj formuli:

 

gdje je:

DTSUI
NIP

–  dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji 
je fi nancirao operator sustava, a plaća ga investitor pri-
ključka koji se namjerava priključiti na distribucijski ili 
transportni sustav [kn],

PKI
NIP

–  dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energet-
skim uvjetima, koji je nastao izvanrednim stvaranjem 
tehničkih uvjeta i koji je fi nancirao operator sustava, a 
koji će biti na raspolaganju investitoru priključka koji 
se namjerava priključiti na distribucijski ili transportni 
sustav [kWh/h],

JTI –  jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih 
uvjeta [kn/kWh/h].
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(2) Ovlašteni izvođač priključka i investitor priključka naknadu 
za priključenje u dijelu troška građenja priključka određuju slobodno.

3. POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

Članak 21.

(1) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta kategorija pri-
ključka se utvrđuje prema članku 5. ove Metodologije i priključnom 
kapacitetu utvrđenom energetskim uvjetima izdanim na zahtjev in-
vestitora priključka u slučaju povećanja priključnog kapaciteta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka naknada za priključenje 
u dijelu troška pripremno-završnih radova umanjuje se za 20%.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka naknada za priključenje 
u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucij-
skom sustavu kojim upravlja operator distribucijskog sustava s regu-
latornim računom, umanjuje se za zbroj naknada za priključenje u 
dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom 
sustavu uplaćenih kod priključenja i prethodnih povećanja priključ-
nog kapaciteta.

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJE, 
ODNOSNO PROMJENU NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE U DIJELU TROŠKA ZA 

REDOVNO STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U 
DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU, DOSTAVA PODATAKA 

I DOKUMENTACIJE

Članak 22.

(1) Operator distribucijskog sustava s regulatornim računom 
dužan je Agenciji podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno pro-
mjenu naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje 
tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu najkasnije do 1. lipnja 
u godini T-1.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka operator distribucijskog 
sustava s regulatornim računom dužan je dostaviti sljedeće:

– planirani iznos fi ksnog troška za redovno stvaranje tehnič-
kih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje, po 
pojedinim kategorijama priključka iz članka 5. stavka 1. ove Me-
todologije,

– planirani iznos koefi cijenta kategorije priključka za redovno 
stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko 
razdoblje, po pojedinim kategorijama priključka iz članka 5. stavka 
1. ove Metodologije,

– planirani iznos udjela sume planirane amortizacije i planira-
nog prinosa od reguliranih sredstava koji se fi nancira iz naknade za 
priključenje iz članka 8. stavka 4. ove Metodologije,

– podatke o planiranom broju priključaka po pojedinim kate-
gorijama priključka iz članka 5. stavka 1. ove Metodologije za pre-
ostale godine razdoblja za koje je uspostavljen regulatorni račun,

– podatke o planiranom ukupnom priključnom kapacitetu 
svih investitora priključka koje operator distribucijskog sustava s 
regulatornim računom planira priključiti na distribucijski sustav za 
preostale godine razdoblja za koje je uspostavljen regulatorni račun 
prikazane po pojedinim kategorijama priključka iz članka 5. stavka 
1. ove Metodologije,

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

gdje je:

TG –  trošak pripremno-završnih radova za pojedinu grupu slo-
ženosti radova [kn],

B
rs

–  potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine 
grupe složenosti radova, koji se za priključenje na distri-
bucijski sustav utvrđuje prema tablici 1. iz Priloga 2. ove 
Metodologije, a za priključenje na transportni sustav prema 
tablici 2. iz Priloga 2. ove Metodologije [h],

JC
rs

–  jedinična cijena radnog sata radnika koji izvodi radove po-
jedine grupe složenosti [kn/h].

(2) Za svaku od grupa složenosti radova iz članka 6. ove Me-
todologije jedinična cijena radnog sata utvrđuje se za regulacijsko 
razdoblje prema sljedećoj formuli:

JC
rs
 = PC

rs
 × k

kp
 × k

sr

gdje je:

JC
rs

–  jedinična cijena radnog sata radnika koji izvodi radove 
pojedine grupe složenosti [kn/h],

PC
rs

–  prosječna cijena radnog sata [kn/h],

k
kp

–  koefi cijent kategorije priključka koji se za priključenje na 
distribucijski sustav utvrđuje prema tablici 3. iz Priloga 2. 
ove Metodologije, a za priključenje na transportni sustav 
prema tablici 4. iz Priloga 2. ove Metodologije i

k
sr

–  koefi cijent složenosti radova koji se za priključenje na dis-
tribucijski ili transportni sustav utvrđuje prema tablici 5. 
iz Priloga 2. ove Metodologije.

(3) Prosječnu cijenu radnog sata utvrđuje i objavljuje Agencija 
za svako regulacijsko razdoblje sukladno odredbama Metodologije 
utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribu-
ciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

Članak 19.

U slučaju višestrukog priključenja, trošak pripremno-završnih 
radova umanjuje se za 50%.

Članak 20.

(1) Trošak građenja priključka sastoji se od sljedećih troškova:

– troška ishođenja i provedbe propisanih akata nadležnih tijela 
potrebnih za građenje priključka (dozvola za prekop, regulacija pro-
meta, parkiranje za strojeve i dr.),

– troška nabave potrebnog materijala i opreme za građenje pri-
ključka uključujući materijal i opremu potrebnu za povezivanje na 
distribucijski ili transportni sustav,

– troška izvođenja građevinskih radova na građenju priključ-
ka uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili 
transportni sustav,

– troška izvođenja strojarskih radova na građenju priključka 
uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili tran-
sportni sustav,

– troška izvođenja elektro-radova na građenju priključka uklju-
čujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili transpor-
tni sustav,

– troška ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti priključka,

– troška ispitivanja nepropusnosti priključka pod plinom te

– troška snimanja izvedenog stanja priključka, te izrade doku-
mentacije potrebne za unos priključka u katastar vodova distribucij-
skog sustava koji vodi operator distribucijskog sustava.
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uspostavu regulatornog računa dostaviti Agenciji i zahtjev i doku-
mentaciju propisanu člankom 22. ove Metodologije.

(2) Iznimno od članka 22. ove Metodologije, operator distri-
bucijskog sustava iz stavka 1. ovoga članka zahtjev može podnijeti 
tijekom regulacijskog razdoblja, pri čemu se naknada za priključenje 
u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucij-
skom sustavu za godine regulacijskog razdoblja utvrđuje primjenom 
odredbi ove Metodologije na odgovarajući način.

Članak 32.

Iznimno od članka 26. stavka 2. i 3. ove Metodologije, Agencija 
će za prvo regulacijsko razdoblje odluku iz članka 26. stavka 2. i 3. 
ove Metodologije dostaviti operatoru sustava i javno objaviti najka-
snije do 1. kolovoza 2014.

Članak 33.

Za priključke za koje je ugovor o priključenju sklopljen prije 
donošenja ove Metodologije primjenjivat će se izračun naknade za 
priključenje važeći na dan sklapanja ugovora.

Članak 34.

Ukoliko Agencija ne odredi naknadu za priključenje do počet-
ka regulacijskog razdoblja, do njezinog određivanja primjenjuje se 
važeća naknada za priključenje iz zadnje godine prethodnog regu-
lacijskog razdoblja.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje va-
žiti Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucij-
ski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
(»Narodne novine«, broj 137/11, 12/12 i 15/12).

Članak 36.

Ova Metodologija stupa na snagu prvog dana od dana objave 
u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/11
Urbroj: 371-01/14-03
Zagreb, 18. lipnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

TABLICA ZA UTVRĐIVANJE NAJVEĆEG IZNOSA 
FIKSNOG TROŠKA I KOEFICIJENTA KATEGORIJE 

PRIKLJUČKA ZA REDOVNO STVARANJE 
TEHNIČKIH UVJETA U DISTRIBUCIJSKOM 
SUSTAVU ZA PRIPADAJUĆU KATEGORIJU 

PRIKLJUČKA

Kategorija 
priključka

Najveći iznos fi ksnog 
troška za redovno stva-
ranje tehničkih uvjeta u 
distribucijskom sustavu 

FTR
Ki 

[kn]

Najveći iznos koefi cijenta 
kategorije priključka za 
redovno stvaranje teh-

ničkih uvjeta u distribu-
cijskom sustavu kR

kp
 

I 0 1,00
II 5.000 1,10
III 25.000 1,30
IV 75.000 1,50

Članak 23.

Operatoru distribucijskog sustava s regulatornim računom koji 
ne podnese zahtjev iz članka 22. ove Metodologije, trošak za redovno 
stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuje se u 
iznosu nula.

Članak 24.

Svake godine tijekom regulacijskog razdoblja, najkasnije do 1. 
lipnja, operator sustava dužan je dostaviti Agenciji podatke za pret-
hodnu godinu propisane u Prilogu 3. ove Metodologije, kao i druge 
podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 25.

Podaci i dokumentacija koji se dostavljaju sukladno odredbama 
članka 22. i 24. ove Metodologije trebaju biti potpisani od strane 
ovlaštene osobe i ovjereni pečatom.

V. DONOŠENJE, OBJAVA I PRIMJENA

Članak 26.

(1) Agencija će utvrditi i objaviti prosječnu cijenu radnog sata 
sukladno odredbama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih 
usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i jav-
nu uslugu opskrbe plinom.

(2) Odluku o naknadi za priključenje u dijelu pripremno-za-
vršnih radova za sve godine regulacijskog razdoblja Agencija će do-
staviti operatoru sustava i javno objaviti najkasnije do 15. prosinca 
godine T-1.

(3) Odluku o jediničnom trošku i fi ksnom trošku za redovno 
stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za svaku od 
kategorija priključaka za sve godine regulacijskog razdoblja Agen-
cija će dostaviti operatoru sustava s regulatornim računom i javno 
objaviti najkasnije do 15. prosinca godine T-1.

Članak 27.

Operator sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objavi-
ti odluku iz članka 26. stavka 2. i 3. ove Metodologije.

VI. NADZOR

Članak 28.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Iznimno od članka 4. stavka 2. ove Metodologije, prvo regula-
cijsko razdoblje započinje danom stupanja na snagu ove Metodolo-
gije, a završava 31. prosinca 2016.

Članak 30.

Iznimno od članka 22. stavka 1. ove Metodologije, operator 
distribucijskog sustava s regulatornim računom dužan je u roku od 
osam dana od dana stupanja na snagu ove Metodologije dostaviti 
zahtjev i dokumentaciju propisanu člankom 22. ove Metodologije.

Članak 31.

(1) Operator distribucijskog sustava koji započne obavljati ener-
getsku djelatnost distribucije plina nakon stupanja na snagu ove 
Metodologije i koji dostavi Agenciji zahtjev za uspostavu regulator-
nog računa sukladno odredbama Metodologije utvrđivanja iznosa 
tarifnih stavki za distribuciju plina, dužan je uz dokumentaciju za 
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Tablica 3.  Koefi cijent kategorije priključka za priključenje na distri-

bucijski sustav

Kategorija priključka I II III IV

Koefi cijent kategorije priključka, k
kp

0,8 1,5 2 2,5

Tablica 4.  Koefi cijent kategorije priključka za priključenje na tran-

sportni sustav

Kategorija priključka I II III

Koefi cijent kategorije priključka, k
kp

0,6 0,8 1

Tablica 5.  Koefi cijent složenosti radova za priključenje na transportni 

ili distribucijski sustav

Grupa složenosti radova
Grupa 

1
Grupa 

2
Grupa 

3
Grupa 

4

Koefi cijent složenosti radova, k
sr

0,8 1 1,1 1,2

PRILOG 2.

TABLICE ZA UTVRĐIVANJE BROJA RADNIH SATI, KOEFICIJENTA KATEGORIJE PRIKLJUČKA I 

KOEFICIJENTA SLOŽENOSTI RADA

PRILOG 3.

PODACI KOJE JE OPERATOR SUSTAVA DUŽAN SVAKE GODINE DOSTAVLJATI AGENCIJI
1. Podaci o investicijama za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u sustavu za koje dio troška za stvaranje tehničkih uvjeta u distri-

bucijskom ili transportnom sustavu koji je fi nancirao operator sustava nije prenesen na zainteresirane investitore priključka na dan 31. 12. 
prethodne godine, prema sljedećoj tablici:

Broj i 
datum 

elaborata

PKI
uk 

–procije-
njeni ukupni 

priključni 
kapacitet koji 

nastaje izvanred-
nim stvaranjem 
tehničkih uvjeta 

[kWh/h]

TSUI – trošak za 
izvanredno stva-
ranje tehničkih 

uvjeta 
[Kn]

JTI – jedinični 
trošak za izvan-
redno stvaranje 
tehničkih uvjeta 

[Kn/kWh/h]

PKI
OS

– dio uku-
pnog priključnog 

kapaciteta koji 
nastaje izvanred-
nim stvaranjem 
tehničkih uvjeta, 
a koji fi nancira 

operator sustava 
[kWh/h]

DTSUI
OS

 – dio 
troška za izvan-
redno stvaranje 
tehničkih uvjeta 

koji fi nancira 
operator sustava 

[Kn]

ΣP K I
NIP

 – suma 
dijelova uku-

pnog priključ-
nog kapaciteta 
koji je nastao 
izvanrednim 

stvaranjem teh-
ničkih uvjeta i 

koji je fi nancirao 
operator sustava, 

prenesena na 
zainteresirane 
investitore pri-

ključka [kWh/h]

ΣDTSUI
NIP

 – 
suma dijelova 

troška za izvan-
redno stvaranje 
tehničkih uvjeta 
koji je fi nancirao 
operator sustava, 

prenesena na 
zainteresirane 

investitore 
[Kn]

Ukupno

Tablica 1.  Potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine gru-
pe složenosti radova za priključenje na distribucijski sustav

Broj radnih sati, B
rs

Grupa složenosti radova

Kategorija priključka Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4

Kategorija I 1 5 2 2

Ka tegorija II 1,5 9 3,5 3

Kategorija III 1,75 12 4 4

Kategorija IV 2,25 16 5 5

Tablica 2.  Potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine gru-
pe složenosti radova za priključenje na transportni sustav

Broj radnih sati, B
rs

Grupa složenosti radova

Kategorija priključka Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4

Kategorija I 1,5 9 3,5 3

Kategorija II 1,75 12 4 4

Kategorija III 2,25 16 5 5
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d. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška za 
redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu 
(popunjava samo operator distribucijskog sustava s regulatornim 
računom)

 _________________________ Kn za kategoriju priključka I

 _________________________ Kn za kategoriju priključka II

 _________________________ Kn za kategoriju priključka III

 _________________________ Kn za kategoriju priključka IV

e. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška pri-
premno-završnih radova

 _________________________ Kn za kategoriju priključka I

 _________________________ Kn za kategoriju priključka II

 _________________________ Kn za kategoriju priključka III

 _________________________ Kn za kategoriju priključka IV

 (kategoriju IV popunjava samo operator distribucijskog sustava)

f. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška gra-
đenja priključka

 _________________________ Kn za kategoriju priključka I

 _________________________ Kn za kategoriju priključka II

 _________________________ Kn za kategoriju priključka III

 _________________________ Kn za kategoriju priključka IV

 (kategoriju IV popunjava samo operator distribucijskog sustava)

HRVATSKA REVIZORSKA 
KOMORA

 1441 
Na temelju članka 35., članka 38. stavka 2. točke 1. Zakona 

o reviziji (»Narodne novine« broj 146/05, 139/08 i 144/12, dalje u 
tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici 
održanoj 10. svibnja 2014., usvojila je

IZ MJENE I  D OP UNE
STATUTA HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine« broj: 
43/10. i 131/13.) u članku 13. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora je obve-
zatno, a ostvaruje se kroz 120 sati stalnog stručnog usavršavanja u 
trogodišnjem razdoblju. U istom trogodišnjem razdoblju ovlašteni 
revizor obvezan je za svaku pojedinu godinu ostvariti najmanje 30 
sati stalnog stručnog usavršavanja.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objave 
u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/14-01/1
Urbroj: 251-442-01-14-01

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore

Zdenko Balen, v. r.

2. Podaci o izvedenim priključcima u prethodnoj godini po katego-
rijama priključka prema sljedećoj tablici:

Kategorija 
priključka

Broj priključaka koje je 
izveo operator sustava Ukupno izvedeno 

priključakavišestruko 
priključenje

ostalo

I

II

III

IV

Ukupno

Napomena: operator transportnog sustava popunjava kategorije pri-
ključka I do III

3. Podaci o povećanju priključnog kapaciteta u prethodnoj godini po 
kategorijama priključka prema sljedećoj tablici:

Kategorija 
priključka

Broj priklju-
čaka za koje 
je povećanje 
priključnog 
kapaciteta 

izvedeno samo 
izmjenom opre-

me obračun-
skog mjernog 

mjesta 

Broj priključaka za koje je po-
većanje priključnog kapaciteta 

izvedeno izmjenom distribucijskog 
ili transportnog sustava (uključivo 

opremu obračunskog mjernog 
mjesta)

 Broj priključaka 
koje je izveo 

operator sustava

Ukupno izvede-
no priključaka

I

II

III

IV

Ukupno

Napomena: operator transportnog sustava popunjava kategorije pri-
ključka I do III

4. Podaci o prihodima operatora sustava u prethodnoj godini ostva-
renima od:

a. Naknade za priključenje u   dijelu troška za redovno stvaranje teh-
ničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (popunjava samo opera-
tor distribucijskog sustava s regulatornim računom)

 _________________________ Kn za kategoriju priključka

 _________________________ Kn za kategoriju priključka II

 _________________________ Kn za kategoriju priključka III

 _________________________ Kn za kategoriju priključka IV

b. Naknade za priključenje u dijelu troška pripremno-završnih ra-
dova

 _________________________ Kn za kategoriju priključka I

 _________________________ Kn za kategoriju priključka II

 _________________________ Kn za kategoriju priključka III

 _________________________ Kn za kategoriju priključka IV

(kategoriju IV popunjava samo operator distribucijskog sustava)

c. Naknade za priključenje u dijelu troška građenja priključka

 _________________________ Kn za kategoriju priključka I

 _________________________ Kn za kategoriju priključka II

 _________________________ Kn za kategoriju priključka III

 _________________________ Kn za kategoriju priključka IV

 (kategoriju IV popunjava samo operator distribucijskog sustava)
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